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Se describe un sistema desarrollado para mantener en funcióna- 
miento continuo tres relojes de precisión (uno atómico y dos de cuar- 
zo) existentes en el Observatorto Astronómico "Felix Agullar".

Todas las tensiones de salida son reguladas electrónicamente, 
por lo que la tensión de trabajo de los relojes es prácticamente in
dependiente de la tension de las baterias.

El sistema es totalmente automático y protegido contra sobrecar- 
gas y cortocircuitos. Se dispuso en un único gabinete la electrónica 
y las baterlas (28 elementos Nife KAP3 de NICd). El sistema tiene una 
autonomía real de seis horas de funcionamiento, alimentando los tres 
relojes fundamentales de la sala de relojes del O.A.F.A.
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